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Ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik selalu terjadi dan 
penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satu fasa pada pelanggan 
jaringan tegangan rendah. Akibat ketidakseimbangan beban tersebut muncullah arus di 
netral trafo. Arus yang mengalir di netral trafo ini menyebabkan terjadinya losses (rugi-
rugi). yaitu losses akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo dan losses 
akibat arus netral yang mengalir ke tanah 
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1.1       LatarBelakang 
Ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik selalu terjadi 
dan seperti yang alami di PLN Ende dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah 
ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa (fasa R, fasa S, dan fasa T), pada beban-
beban satu fasa pada pengguna jaringan tegangan rendah. Akibat ketidakseimbangan beban 
tersebut munculah arus netral pada trafo. Arus netral yang mengalir di netral trafo ini 
menyebabkan terjadinya losses (rugi-rugi), yaitu losses akibat adanya arus netral pada 
penghantar netral trafo dan losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah. Dengan 
adanya rugi-rugi tersebut maka efisiensi trafo akan semakin rendah. Ketidakseimbangan 
beban adalah hal yang menimbulkan losses secara teknis, yang akan merugikan PLN Ende. 
Agar tercapai penyuplaian listrik yang stabil dan kontinyuitas kepada konsumen, maka hal 
tersebut harus dapat diatasi.(Julius Sentosa, 2008) 
Dalam Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisa losses (rugi-rugi) pada saat 
pembebanan tidak seimbang dan coba melakukan analisa untuk mengatasi 
ketidakseimbangan beban agar beban merata antar fasa dan meminimalkan losses (rugi-
rugi) dengan metode Newton Repson . Untuk itu,skripsi ini akan membahas Analisa 
Pengaruh Beban Tidak Seimbang Pada Performa Jaringan Distribusi Jaringan Distribusi 
20Kv Di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Dengan Menggunakan Software 
ETAP  karena pada saat ini performa  jaringan di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara 











1.2 Rumusan Masalah Sesuai dengan latarbelakang dapat dirumuskan masalah  
sebagaiberikut: 
            Bagaimana Menganalisa pengaruh beban tidak seimbang pada performa jaringan    
distribusi 20 kv  di PLN  Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. 
 
1.3      Tujuan Penelitian 
            Menganalisa pengaruh beban tak seimbang pada performa  jaringan distribusi 20 kv  
di PLN Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. 
1.4      Batasan Masalah 
Supaya tidak terjadi penyimpangan antara maksud dan tujuan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : 
1. Analisis dilakukan menggunakan Software ETAP Power Station. 
 2.  Tidak membahas  factor biaya. 
 3.  Tidak menbahas harmonisa arus dan aspek ekonomis. 
 
1.5       Kontribusi ( manfaat ) 
Analisis ini dilakukan untuk mengetauhi beban tidak seimbang pada jaringan 
distribusi disarankan untuk jaringan distribusi yang diteliti yaitu PLN Ende, Flores, Nusa 
Tenggara Timur 
 
1.6       SistematikaPenulisan 
Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literature yang 
dilakukan dengan pengolahan data dan tahapan simulasi.Sistematika penyusunan skripsi 
terbagi dalam 5 bab dengan pembahasan yang bersifat individu sehingga diharapkan untuk 
mudah dipahami. Sistematika penulissan tersebut antara lain : 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam Bab ini berisikan Latar Belakang,Rumusan Masalah,Tujuan,Batasan 




BAB II :  LANDASAN TEORI 
Pada Bab ini dibahas tentang Pengertian  distribusi dan teori–teori yang 
mendukung dalam simulasi Keandalan Sistem Distribusi di PLN Area Kabupaten 
Ende,Flores,Nusa Tenggara, Timur 
 
BAB III : METOLOGI PENELITIAN DAN DATA PENYULANG DISTRIBUSI  
PLN AREA ENDE     
Bab ini berisikan Metologi penelitian,Single Line Diagram, Data Panjang 
Saluran Penyulang. 
 
BAB IV  : SIMULASI HASIL DAN EVALUASI 
Bab ini dibahas tentang  analisa pengaruh beban tidak seimbang pada 
performa jaringan distribusi 20 kv di Kabupaten Ende – Flores – Nusa 
Tenggara Timur dengan menggunakan SOFTWARE ETAP  
 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh dari simulasi serta 



















2.1       Keseimbangan beban (unbalance) Sistem Distribusi 
            Transformator merupakan suatu alat listrik yang mengubah tegangan listrikk arus 
bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat yang lain melalui suatu gandengan magnet dan 
berdasarkan prinsip-prinsip induksi elektromagnet.  Transformator terdiri atas sebuah inti, 
yang terbuat dari  besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan 
kumparan sekunder.Penggunaan transformator yang sederhana dan handal memungkinkan 
di pilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan serta merupakan 
salah satu sebab penting bahwa arus bolak-balik sangat banyak dipergunakan untuk  
pembangkitan dan penyaluran tenaga  listrik. Prinsip kerja transformator  adalah 
berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu: arus listrik dapat menimbulkan 
medan magnet dan sebaliknya magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jika pada salah satu 
kumparan pada trans-formator diberi arus bolak-balik maka jumlah garis gaya magnet 
berubah-ubah.Akibatnya pada sisi primer terjadi induksi,Sisi sekunder menerima garis gaya 
magnet dari sisi  primer yang jumlahnya berubah-ubah pula. Maka di sisi sekunder juga 
timbul induksi, akibatnya antara dua ujung terdapat beda tegangan (Abdul Kadir,1989) 
 
2.2      Perhitungan Arus Beban Penuh 
2.2.1   Transformer  
            Daya transformator bila ditinjau dari sisi tegangan tinggi (primer) dapat dirumuskan 
sebagai berikut (Julius Sentosa,2008) :  
S   =  √3 . V . I  
dimana:  
S  =daya transformator (kVA)  
V = tegangan sisi primer transformator (kV)  
I = arusjala-jala (A)  
Sehingga untuk menghitung arus beban penuh (full load) dapat menggunakan rumus :  







IFL  =arus beban penuh (A)  
S  =daya transformator (kVA)  
V = tegangan sisi sekunder transformator (kV)  
 
 2.2.2 Losses (rugi-rugi) Akibat Adanya Arus Netral pada Penghantar Netral        
Transformator. 
            Sebagai akibat dari ketidakseimbangan bebanan tara tiap-tiap fasa pada sisi 
sekunder trafo (fasa R, fasa S, fasa T) mengalirlah arus di netral trafo.Arus yang mengalir 
pada penghantar netral trafo ini menyebabka losses (rugi-rugi). Losses pada penghantar 
netral trafo ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Julius Sentosa,2008)  :     
= IN2.RN   (3)  
Dimana :   
PN   =  losses pada penghantar netral trafo (watt)  
IN   =  arus yang mengalir pada netral trafo (A)  
RN  =  tahanan penghantar netral trafo (Ω)  
 
Sedangkan losses yang diakibatkan karena arus netral yang mengalir ke tanah 
(ground) dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut : 
PG  = IG2 . RG   (4)  
Dimana :   
PG   =  losses akibat arus netral yang mengalirke tanah (watt)  
IG  =arus netral yang mengalir ketanah (A)  
RG  =tahanan pembumian netral trafo (Ω)  
 
 2.2.3   Ketidak seimbangan Beban  
Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana (J. D 
Glover, M. S Sarma, T.J Overbye,2008). : 
                 •  Ketiga vektor arus / tegangan sama besar. 
                  • Ketiga vektor saling membentuk sudut 120º satusama lain. Sedangkan yang    
dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan di manasalah satu atau kedua 
syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi
      Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada 3 yaitu:
•Ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuksudut 120º satu samlain.
•Ketiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120º satsamalain.
•Ketiga vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120º satusama lain.
Gambar (a) menunjukkan vektor diagram arus dalam keadaan seimbang. Di sini 
terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) adalah sama dengan nol 
sehingga tidak muncul arus netral (IN).Sedangkan pada Gambar 1(b) menunjukkan vektor 
diagram arus yang tidak seimbang. Di sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor 
arusnya (IR, IS, IT) tida sama dengan nol sehingga muncul sebuah besaran yaitu arus
netral(INyang besarnya bergantung dari 
Sentosa,2008) 
 
 2.2.4   Formulasi  Ketidakseimbangan
            Fenomena ketidakseimbangan
pendistribusian berbagai pelanggan dengan prio
murah berkualitas tinggi listrik. Ada banyak kebingungan,
jangka/skr sewa unbalance, di mana standar yang berbeda memperkenalkan definisi 
konvensional, yang berbeda sebagai berikut (mendefinisikan fase





Gambar 2.1. Vektor Diagram Arus 
 
seberapa besar faktoketidakseim bangannya.
 
 menjadi lebih isu penting untuk 
ritas yang berbeda yang muncul,
 namun, tentang arti tegangan 
-ke-netral tegangan oleh 











IEEE Std. 936 (1987):. Tahap tingkat ketidakseimbangan tegangan 
IEEEv936 = 
           {   ,   ,   }             {   ,   ,   }
        {   ,   ,   }
 x 100 
IEEE Std. 112 (1991): fase Modified tingkat ketidakseimbangan tegangan (National.IEEE,) 
IEEEv112 = 
                               {   ,   ,   }
        {   ,   ,   }
  x 100 
NEMA  listrik Produsen Asosiasi dari Amerika Serikat) Std. (1993) 
MVD = 
                               {   ,   ,   }
        {   ,   ,   }
  x 100 




  x 100 
 
 2.2.5   Penyaluran dan Susut Daya 
            Misalnya daya sebesar P disalurkan melalui suatu saluran dengan penghantar netral. 
Apabila pada penyaluran daya ini arus-arus fasa dalam keadaan seimbang, maka besarnya 
daya dapat dinyatakan sebagai berikut (Sudaryatno Sudirham, 1991): 
P  =  3 . [V] . [I] . cos ϕ  (5) 
Dengan : 
P        =  daya pada ujung kirim 
V       = tegangan pada ujung kirim 
cos ϕ  =  faktor daya 
 
            Daya yang sampai ujung terima akan lebih kecil dari P karena terjadi penyusutan 
dalam saluran. Jika [I] adalah besaran arus fasa dalam penyaluran daya sebesar P pada 
keadaan seimbang, maka pada penyaluran daya yang sama tetapi dengan keadaan tak 
seimbang besarnya arus-arus fasa A dapat dinyatakan dengan koefisien a, b dan c sebagai 
berikut : 
[   ] =   [   ] 
[   ] =   [   ] 




Dengan  IR , IS dan IT berturut-turut adalah arus di fasa R, S dan T. dengan IR , IS 
dan IT berturut-turut adalah arus di fasa R, S dan T.  Bila faktor daya di ketiga fasa 
dianggap sama walaupun besarnya arus berbeda,  besarnya daya yang disalurkan dapat 
dinyatakan sebagai :  
P  =  (a + b + c) . [V] . [I] . cos ϕ  (7) 
 
Apabila persamaan (7) dan persamaan (5) menyatakan daya yang besarnya sama, 
maka dari kedua persamaan itu dapat diperoleh persyaratan untuk koefisien a, b, dan c yaitu 
: a + b + c  =  3  (8) dimana pada keadaan seimbang, nilai a = b = c = 1  
Pengumpulan Data:   
 
Gambar 2.2. trafo tiang distribusi 200kvA 
Daya : 200kvA 
Tegangan : 21/20,5/20/19,5/19 kV //400 V 
Arus : 6,8 – 359 A 
Hubungan : Dyn5 
Impedensi : 4% 










 2.2.6   Analisis Ketidakseimbangan Beban pada Trafo 
            Dengan menggunakan persamaan, koefisien a, b, dan c dapat diketahui 
besarnya,dimana besarnya arus fasa dalam keadaan seimbang ( I ) sama dengan besarnya 
arus rata-rata ( Irata ). (Julius Sentosa, 2008) 














Pada keadaan seimbang, besarnya koefisien a, b dan c adalah 1. Dengan demikian, rata-rata 
ketidakseimbangan beban (dalam %) adalah : 
  = 
( |     |   |    |    |)
 
 x 100 
 Dari persamaan losses akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo dapat 
dihitung besarnya, yaitu:  
 PN = IN   .     
 
dimana daya aktif trafo (P) : 
P = S . cos φ 
 
Sehingga, persentase losses akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo 
adalah : 
 % PN = 
  
 
 X 100  
 Losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah dapat dihitung besarnya dengan 
menggunakan persamaan (4), yaitu :  
PG = I    . RG = 
 
Dengan demikian persentase losses-nya adalah : 
% PG = 
  
 




2.3.  Arus Netral  
            Arus netral dalam sistem distribusi tenaga listrik dikenal sebagai arus yang mengalir 
pada kawat netral di sistem distribusi tegangan rendah tiga fasa empat kawat. Arus netral 
ini muncul jika (Sudaryatno Sudirham, 1991):  
a.  Kondisi beban tidak seimbang  
b.  Karena adanya arus harmonisa akibat beban non-linear.  
Arus yang mengalir pada kawat netral yang merupakan arus bolak-balik untuk sistem 
distribusi tiga fasa empat kawat adalah penjumlahan vektor dari ketiga arus fasa dalam 
komponen simetris. 
 
2.3.1    Arus Netral Karena Beban Tidak Seimbang  
            Untuk arus tiga fasa dari suatu sistem yang tidak seimbang dapat juga diselesaikan 
dengan menggunakan metode komponen simetris. Dengan menggunakan notasi notasi yang 
sama seperti pada tegangan akan didapatkan persamaan-persamaan untuk arus-arus fasanya 
sebagai berikut (Julius Sentosa,2008): 
 
  Ia = I   +   I   + I  ……………………………… 
  Ib =    I  +  a I   + I  ………………………….. 
  Ic = aI  +   
 I   + I  …………………………… 
 
Dengan tiga langkah yang telah dijabarkan dalam menentukan tegangan urutan 
positif, urutan negative, dan urutan nol terdahulu, maka arus-arus urutan juga dapat 
ditentukan dengan cara yang sama, sehingga kita dapatkan juga : 
 
 I  = 1 /3 (Ia + a Ib +  
  Ic) …………………………... 
 I  = 1 /3 (Ia +  
  Ib +   Ic) …………………………... 
 I  = 1 /3 (Ia + Ib + Ic) …………………………........... 
 
Di sini terlihat bahwa arus urutan nol (I0) adalah merupakan sepertiga dari arus 
netral atau sebaliknya akan menjadi nol jika dalam sistem tiga fasa empat kawat. Dalam 
 sistem tiga fasa empat kawat ini jumlah arus saluran sama dengan arus netral yang kembali 
lewat kawat netral, menjadi :
 
 I  = Ia + Ib + Ic ………………………………………
 
Dalam sistem tiga fasa empat kawat ini jumlah arus dalam saluran sama dengan arus 
netral yang kembali lewat kawat netral. 
netralnyaakan bernilai nol, tapi jika arus
yang mengalir di kawat netral sistem (arus netral akan mempu
nol(Julius Sentosa,2008) 
 
2.3.2 Penyaluran dan Susut Daya pada Keadaan Arus Seimbang 
            Misalkan daya sebesar P disalurkan melalui suatu saluran dengan penghantar netral. 
Apabila pada penyaluran daya ini arus
daya dapat dinyatakan sebagai 
 
P = 3 [V] [I] cos φ ………………………………….
 
Daya yang sampai ujung terima akan lebih kecil dari P karena terjadi penyusutan 
dalam saluran. Penyusutan daya ini dapat diterangkan dengan menggunakan diagram fasor 
tegangan saluran model fasa tunggal seperti pada Gambar di bawah ini :
Model ini dibuat dengan asumsi arus pemusatan kapasitif pada saluran cukup kecil 
sehingga dapat diabaikan. Dengan demikian besarnya arus ujung kirim sama dengan arus di 
ujung terima. Apabila tegangan dan faktor faktor daya pada ujung terima berturut





Jika arus-arus fasanya seimbang maka arus 
-arus fasanya tidak seimbang, maka akan ada arus 
nyai nilai dalam arti tidak 
 
-arus fasa dalam keadaan seimbang, maka besarnya 









 Pʼ = 3  [Vʼ] [I] cos φʼ …………………………………… 
 
Selisih antara P pada persamaan (2.10) dan P’ pada persamaan  memberikan susut 
daya saluran, yaitu : 
            P Ɩ = P - Pʼ ……………………………………………….. 
 = 3 [V] [I] cos φ – 3 [Vʼ] [I] cos φʼ…………………… 
 = 3 [I] { [V] cos φ – [Vʼ] cos φʼ }……………………. 
Sementara itu dari Gambar 2.3 memperlihatkan bahawa : 
|{[V] cos φ – [Vʼ] cos φʼ} = [I] R ………………. 
 
Dengan R adalah tahanan kawat penghantar tiap fasa, oleh karena itu persamaan 
(2.15) berubah menjadi  
P Ɩ = 3 [I ] R ……………………………………….. 
 
2.3.3 Penyaluran dan Susut Daya pada Keadaan Arus Tidak Seimbang  
            Jika [I] adalah besaran arus fasa dalam penyaluran daya sebesar P pada keadaan 
seimbang, maka pada penyaluran daya yang sama tetapi tidak seimbang besarnya arus-arus 
fasa dapat dinyatakan dengan koefisien a, b, dan c adalah sebagai berikut (Sudaryatno 
Sudirham, 1991): 
              I  = I   +   I   + I  ……………………………………………………… 
  = [I] {a + b cos (-120) + j.b.sin (-120) + c.cos (-120) + j.c.sin (120) ….. 
                  = [I] {a – (b + c) / 2 + j. (c – b) √3  /2 }………………………………… 
 
Dengan IR, IS, dan IT berturut adalah arus fasa R, S dan T. Telah disebutkan di atas 
bahwa faktor daya ketiga fasa dianggap sama walaupun besarnya arus berbeda-beda. 
Dengan anggapan seperti ini besarnya daya yang disalurkan dapat dinyatakan sebagai: 
P = (a+b+c) [V] [I] cos φ …………………………… 
Apabila persamaan (2.19) dan persamaan (2.20) menyatakan daya yang besarnya 
sama, maka dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh persyaratan koefisien a,b dan c 
adalah: 
a + b + c = 3 ........................................................................ 
 
 
Dengan anggapan yang sama, arus yang mengalir di penghantar netral dapat 
dinyatakan sebagai : 
              I  = I   +   I   + I  ……………………………………………………… 
  = [I] {a + b cos (-120) + j.b.sin (-120) + c.cos (-120) + j.c.sin (120) ….. 
  = [I] {a – (b + c) / 2 + j. (c – b) √3  /2 }………………………………… 
Susdut daya saluran adalah jumlah sudut pada penghantar fasa dan penghantara 
netral adalah : 
                I  = I   +   I   + I  ……………………………………………………… 
  = [I] {a + b cos (-120) + j.b.sin (-120) + c.cos (-120) + j.c.sin (120) ….. 
  = [I] {a – (b + c) / 2 + j. (c – b) √3  /2 }………………………………… 
 
Apabila persamaan (2.25) disubstitusikan ke persamaan (2.26) maka akan  
diperoleh : 
            PƖ ʼ = { [I 
 ] + [I 
 ] + [I 
 ] }.R + [I 
 ] . R  …………………………. 
  = (   +    +   ) [I]  R + (   +    +    – ab – ac – bc ) [I ]
  . R  ….. 
 
Persamaan (2.27) ini adalah persamaan susut daya saluran untuk saluran dengan 
penghantar netral. Apabila tidak ada penghantar netral maka kedua ruas kanan akan hilang 
sehingga susut daya akan menjadi : 
 PƖ ʼ = { 9-2(ab+ac+bc) [I] R +(9-3 (ab + ac + bc) } [I 
 ] . R  ……….. 
 
2.4       Faktor Daya  
Pengertian faktor daya (cos φ) adalah perbandingan antara daya aktif (P) dan daya 
semu (S). Dari pengertian tersebut, faktor daya tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 Fakor daya   
= (Daya Aktif / Daya Semu) 
            = ( P / S) 
= ( V.I.Cos φ / V.I) 
= Cos φ 
 
  
 Daya Semu = V .I (VA) …………………………………….
 Daya Aktif = V.I.Cos 
 Daya Reaktif = V .I Sin 
 
2.4.1 Load Flow Analysis
            Dalam melayani beban yang 
listrik perlu dilakukan pengananlisaan aliran daya, sehingga sistem yang dioperasikan dapat 
memenuhi persyaratan teknik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam analisa aliran 
daya dilakukan perhitungan terh
terdapat dalam berbagai titik jaringan
Tujuan dari analisa aliran daya adalah sebagai berikut :
1. Mencari daya reaktif dan sudut fasa tegangan 
2. Untuk mendapatkan nilai daya aktif dan 
3. Untuk mengetahui apakah semua peralatan pada sistem memenuhi batas 
yang telah ditetapkan untuk operasi penyaluran daya.
4. Untuk mengetahui kondisi awal pada sistem.
5. Untuk mengetahui daya yang mengalir di setiap saluran jaringan
6. Untuk mengetahui nilai profil tegangan pada setiap bus.
 
2.5       Menghitung Arus pada Tiga Fase Seimbang Wye ( Y ) 
 
Dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sirkuit delta, fase tegangan sama besarnya 
dengan saluran tegangan tetapi arus fase me
kelambatan yang berbeda dengan saluran arus. Dalam beberapa hal, sirkuit wye adalah 
kebalikan dari sirkuit delta. Pada sirkuit wye fase tegangan mempunyai besaran dan 
kecepatan atau kelambatan yang berbeda dengan saluran 




φ (Watt) ………………………………. 
φ (VAr) ……………………………… 
 
dibutuhkan oleh konsumen dan pengoperasian tenaga 
adap tegangan, arus, daya aktif dan daya reaktif, yang 
 
 
  dari generator. 






mpunyai besaran dan kecepatan atau 





Gambar 15. Pada gambar 15, rangkaian tegangan dinyatakan dengan Vab – Vbc – Vca seperti 
halnya untuk sirkuit delta pada Gambar 14. Masing-masing saluran tegangan pada Gambar 
14 adalah 120° selain fase yang berdekatan seperti yang digambarkan pada Gambar 16 
untuk sirkuit delta yang diperkirakan. Pada gambar 14, saluran arus dalam konduktor ‘A’ 
adalah IA. Saluran arus dalam konduktor ‘B’ adalah IB, dan saluran arus dalam konduktor 
‘C’ adalah IC. Pada sirkuit wye, ada poin keempat, yaitu Poin ‘d’ pada Gambar 15. Pada 
keempat kawat sirkuit wye, poin d akan dihubungkan ke tanah. Keempat kawat atau tanah 
diperlukan jika diantisipasi bahwa tiga fase mungkin tidak seimbang. Namun, semua sirkuit 
wye tidak memiliki atau memerlukan kawat netral. Sebagai contoh, wye yang dihubungkan 
dengan motor induksi tidak akan memiliki kawat yang netral karena arus di semua ketiga 
fase akan hampir sama. Pada Gambar 15, arus pada fase ‘ad’ adalah Iad. Arus pada fase ‘bd’ 
adalah Ibd, dan arus pada fase ‘cd’ adalah Icd. Jika poin ‘d’ dihubungkan ke tanah dengan 
Konduktor D, arus dalam Konduktor D akan nol pada sirkuit wye yang seimbang. Untuk 
tiga fase sirkuit wye seimbang, fase tegangan dihubungan dengan saluran tegangan dengan 
persamaan,  
VL =   (√3)  Vp …   
Dimana, 
VL = saluran tegangan, dan 
VP = fase tegangan 
 
Diagram phasor yang khas untuk sirkuit wye seimbang ditunjukkan pada Gambar 
29 (Referensi 2). Hal ini mungkin terlihat bahwa tegangan Vdb mendahuliu Vab dengan 30°. 
Tegangan Vda mendahului tegangan Vca dengan 30° dan tegangan Vdc mendahului tegangan 
Vbc dengan 30°. Hal ini juga terlihat jelas bahwa untuk sirkuit wye apapun, seimbang atau 
tidak seimbang, θP = θL – 30°, seperti yang dijelaskan sebelumnya agar dapat digunakan 
pada sirkuit delta seimbang. 
 
2.5.1    Beban Resiftif (R) 
            Beban hambatan pada sirkuit fase tunggal perlu sejalan dengan tegangan yang 
digunakan. Jika semua ketiga fase dari sirkuit fase tiga memiliki beban hambatan besaran 
yang sama, arus fase akan sejalan dengan fase tegangan masing-masing seperti yang 
 
 
ditunjukkan pada Gambar 30. Arus fase besarannya sama dengan saluran arus tetapi pada 
sudut 30°, pada saluran arus. 
 
Contoh 10 
Masalah: Seandainya beban wye pada Gambar 15 masing-masing ketiga beban 
adalah pemanas dengan daya 5kW (seperti pada Contoh 5) dan saluran tegangan adalah 480 
VAC (juga seperti pada Contoh 5). Temukan saluran arus dan arus fase. 
Penyelesaian: 
Phasor yang dapat digunakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 30. 
Misalkan, 
arus fase a-d = Iad (rms amp) 
arus fase b-d = Ibd (rms amp)  
arus fase c-d = Icd (rms amp) 
fase daya a-d = Pad 
fase daya b-d = Pbd 
fase daya c-d = Pcd 
saluran arus pada Konduktor A = IA (rms) 
saluran arus pada Konduktor B = IB (rms) 
saluran arus pada Konduktor C = IC (rms) 
 
Dari Persamaan 8, Vad = Vbd = Vcd = 1/ (√3) (480) = 277.13 volt. 
Untuk masing-masing fase, P = VI 
IP = P/V = 5000/277.13 = 18.04 ampere 
Arus fase sejalan dengan fase tegangan. Sehingga,  
θP = 0 
cos θP = 1.0 
Periksa! 
Dari Persamaan 6, 
P = (√3) VLIL cos θP 
Arus fase sama dengan saluran arus 
Daya total dari semua ketiga fase adalah: 
 
 
P = (√3) (480) (18.04) (1.0) = 15, 000 watt 
Periksa! 
θL = θP + 30° = 0 +  30° =  30° 
Secara singkat, 
IP = 18.04 A@ 0° ke fase tegangan, dan 
IL = 18.04 A@  30° ke saluran tegangan (mendahului) 
 
2.5.2    Beban Induktif (L) 
            Dengan beban induksi, arus fase memperlambat fase tegangan dengan sudut θP yang 
akan berada diantara 0° dan –90°. Jika arus fase tertinggal kurang dari 30°, arus fase 
mendahului saluran tegangan. Di sisi lain, jika arus fase meninggalkan fase tegangan lebih 
dari 30°, arus fase juga akan memperlambat saluran tegangan. 
 
2.5.3    Beban Kapasitif (C) 
Untuk beban kapasitas, arus fase mendahului fase tegangan dengan sudut θP yang 
akan berada diantara 0° dan +90°. Arus dalam sirkuit kapasitas selalu mendahului saluran 
tegangan. 
 
2.6.1    Rangkaian Tiga Fasa Tidak Seimbang 
Ketika seseorang memahami sirkuit tiga fase seimbang dan penggunaan diagram 
phasor untuk menggambarkan tegangan dan arus di dalam sirkuit tersebut, hal ini 
merupakan peralihan yang mudah menuju bidang sirkuit tiga fase tidak seimbang. Seperti 
dengan sirkuit tegangan, diagram phasor dapat digunakan untuk menyajikan gambar yang 
jelas mengenai tegangan dan arus yang terlibat. Dibawah, sirkuit delta dipertimbangkan 
terlebih dahulu. Sirkuit wye dipertimbangkan setelah sirkuit delta. Karena jumlah yang 
sangat besar dari kombinasi yang memungkinkan pada beban dan sudut fase, semua 
kombinasi ini tidak dapat diperlakukan sendiri-sendiri. Kelihatannya, metode untuk 
menghitung saluran arus telah dijelaskan. Dengan metodologi tersebut, maka seseorang 
siap menghitung arus dengan segala kemungkinan pada kombinasi khusus sirkuit delta dan 
wye tidak seimbang. 
 
 
Menurut definisi, sirkuit tidak seimbang setidak-tidaknya memiliki satu arus fase 
yang tidak sama dengan arus fase lainnya. Tentu saja, semua ketiga arus fase dapat 
memiliki besaran yang tidak sama. Pada umumnya, saluran tegangan dianggap memiliki 
besaran yang sama, terpisah dengan rotasi 120° dan dalam urutan A-B, B-C, C-A. Pada 
sirkuit wye, semua ketiga tegangan fase dianggap sama dan terpisah dengan rotasi 120°. 
 
2.7    Rangkaian Tiga Fase Tidak Seimbang Delta (A) Dengan Beban Resistif,Induktif,   
Beban Kapasitif. 
Ketika semua ketiga beban sirkuit delta bersifat menghambat, fase arus semua 
sejalan dengan saluran tegangan. Dan juga, faktor daya dari semua ketiga fase adalah 
kesatuan (PF = 1.0) dan sudut kecepatan/kelambatan dalam fase semuanya adalah nol (θP = 
0). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada sirkuit delta hambatan seimbang, saluran arus 
semuanya mendahului saluran tegangan dengan 30°. Jika beban bersifat menghambat dan 
tidak seimbang, saluran arus dapat berada pada sudut yang bervariasi pada saluran 
tegangan. Hal yang hampir sama mungkin bisa dikatakan bahwa sirkuit fase mengandung 
campuran sirkuit delta dan wye dengan arus yang terdepan/tertinggal. 
 
2.8       Tiga Fase Arus Delta dengan Beban Hambatan, Induksi atau Kapasitas. 
Seperti tiga fase sirkuit seimbang, diagram fasor dapat digunakan untuk menentukan 
saluran arus pada tiga sirkuit tidak seimbang. Penentuan saluran arus perlu dilakukan, jika 
arus dalam konduktor sirkuit penyulang umum harus dihitung. 
Pandangan umum sirkuit delta akan menganggap bahwa arus di masing-masing fase berada  
pada sudut θP, untuk fase tegangan (jika seandainya sirkuit delta juga saluran tegangan). 
Dengan kata lain, jika arus pada sebuah fase sejalan dengan fase tegangan (seperti yang 
mungkin terjadi pada beban hambatan), maka  θP = 0. Jika beban adalah kapasititif, θP > 0 
dan arus dinyatakan “terdepan” dan faktor daya “negatif”. Jika beban adalah induktif, θP < 
0 dan arus dinyatakan “tertinggal” dan faktor daya adalah “positif”. Sirkuit delta yang khas 
digambarkan pada Gambar 14 dan ringkasan umum fase tegangan dan fase arus 
digambarkan pada Gambar 2.4. Diatas ditunjukkan bagaimana saluran arus ditentukan. 
Sebagai contoh, fasor saluran arus IA ditentukan dengan menambahkan fasor untuk Ica dan 
fasor negatif Iab, yaitu Iba. Prosedur untuk menambahkan vektor yang menentukan IA 
 
 
digambarkan dibawah ini. Untuk tujuan analisa, dianggap bahwa tidak adanya dua arus 
perlu memiliki besaran yang sama atau perlu pada sudut terdepan dan sudut tertinggal. 
 
Gambar 2.4 : Fasor Umum Sirkuit Delta Tidak Seimbang 
 
Untuk mengembangkan hubungan pada saluran arus, IA, misalnya, 
Xab = komponen absis vektor Iab 
Xca = komponen absis vektor Ica 
XA = komponen absis vektor IA 
Yab = komponen ordinat vektor Iab 
Yca = komponen ordinat vektor Ica 
YA = komponen ordinat vektor IA. Arus IA ditentukan seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 2.5. 
 
 
Gambar 2.5 : Fasor yang menentukan IA 
 
 
In Fig. 32,  
Xba = Iba cos γ  
                 γ = 180º + θP-AB  
           cos γ = –cos θP-AB  
Xba = Iba (–cos θP-AB)  
Xba = – Iba cos θP-AB  
Yba = Iba sin γ   
             sin γ = –sin θP-AB  
Yba = –Iba sin θP-AB  
Xca = Ica cos ε  
                   ε = 120º + θP-CA  
cos ε = cos (120º + θP-CA)  
     = cos 120º cos θP-CA – sin 120º sin θP-CA  
       cos 120º = –1/2  
        sin 120º = (√3 /2) 
Xca = Ica[(–1/2) (cos θP-CA) – (sin θP-CA) ]  
Xca = –Ica(1/2) [( sin θP-CA + cos θP-CA]  
Yca = Ica sin ε  
sin ε = sin (120º + θP-CA) = [(cos θP-CA) + (√3/2) sin θP-CA]  
Yca = Ica (1/2) [(√3) cos θP-CA – sin θP-CA]  
XA = Xba + Xca  
YA = Yba + Yca  
IA = {(XA) + (YA)2} /    
λ = sin–1 (YA ÷ IA) 
 θL-A = (λ – 120º) 
Fasor yang menentukan IA 
 
Untuk mengembangkan hubungan saluran arus IB, misalnya, 
XAB = komponen absis vektor Iab 
Xcb = komponen absis vektor Icb 
XB = komponen absis vektor IB 
 
 
Yab = komponen ordinat vektor Iab 
Ycb = komponen ordinat vektor Icb 
YB = komponen ordinat vektor IB 
 
Arus IB ditentukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. 
 
 
Gambar 2.6: Fasor yang Menentukan IB pada Sirkuit Delta Tidak Seimbang 
 
Berkenaan dengan Gambar 2.4 dan Gambar 2.6, mungkin bisa dicatat bahwa,  
 
 Xab = Iab cos θP-AB  
Yab = Iab sin ω  
Yab = Iab sin θP-AB  
Xcb = Icb cos β  
      β = 60º + θP-BC  
Xcb = Icb cos (60º + θP-BC)  
Xcb = Icb [cos 60º cos θP-BC – sin 60º sin θP-BC]  
     cos 60º = 1/2  
     sin 60º = √3 / 2 
                 = Icb [(1/2) cos θP-BC – (√3 / 2)sin θP-BC]  
Xcb = –Icb (1/2) [(√3)sin θP-BC – cos θP-BC]  
Ycb = Icb sin β  
 
 
Ycb = Icb sin (60º + θP-BC)  
        = Icb [sin 60º cos θP-BC + cos 60º sin θP-BC]  
        = Icb [(√3) cos θP-BC + (1/2) sin θP-BC]  
Ycb = Icb (1/2) [(√3) cos θP-BC + sin θP-BC]  
Thus,  
XB = Xab + Xcb 
YB = Yab + Ycb  
IB = {(XB)2)   + (YB)  } /   
θL-B = sin–1 (YB ÷ IB) 
 
Gambar 2.7 :  Fasor yang Menentukan IC 
 
 
Arus IC ditentukan seperti yang digambarkan pada Gambar 2.7. 
Gambar 2.7 Fasor yang Menentukan IC 
Misalkan, 
Xbc = komponen absis vektor Ibc 
Xac = komponen absis vektor Iac 
XC = komponen absis vektor IC 
Ybc = komponen ordinat vektor Ibc 
Yac = komponen ordinat vektor Iac 




Xbc = Ibc cos α  
            α = 240º + θP-BC  
      cos α = cos (240º + θP-BC)  
cos (240º + θP-BC) = cos 240º cos θP-BC – sin 240º sin θP-BC  
  cos 240º = –1/2  
  sin 240º = –(√3 /2)  
cos (240º + θP-BC) = (–1/2) cos θP-BC – [–(√3/2)] sin θP-BC  
                                 = (–1/2) [cos θP-BC + (sin θP-BC]  
                                 = (1/2) [(√3 sin θP-BC – cos θP-BC]  
Xbc  = Ibc (1/2) [(sin θP-BC – cos θP-BC]  
Ybc  = Ibc sin α  
sin α = sin (240º – θP-BC) 
sin (240º + θP-BC)   = sin 240º cos θP-BC + cos 240º sin θP-BC  
                                  = –(√3 / 2 )cos θP-BC + (–1/2) sin θP-BC  
                                  = (–1/2) [(√3 )cos θP-BC + sin θP-BC]  
Ybc = –Ibc (1/2) [(√3)cos θP-BC + sin θP-BC]  
Xac = Iac cos δ  
                             δ = (300º + θP-AC)  
                         Xac = Iac cos (300º + θP-AC)  
cos (300º + θP-AC) = cos 300º cos θP-AC – sin 300º sin θP-AC  
     cos 300º = 1/2  
     sin 300º = – (√3 / 2 ) 
     cos (300º + θP-AC) = 1/2 cos θP-AC – [–(√3/2)] sin θP-AC  
                     = (1/2) [(√3 ) sin θP-AC + cos θP-AC]  
Xac = Iac (1/2) [(√3 )sin θP-AC + cos θP-AC]  
Yac = Iac sin δ  
Yac = Iac sin (300º + θP-AC)  
sin (300º + θP-AC) = sin 300º cos θP-AC + cos 300º sin θP-AC  
                                = – (cos θP-AC + (1/2) sin θP-AC  
                                = – (1/2) [(√3 )cos θP-AC – sin θP-AC]  
 
 
Yac = –Iac (1/2) [(√3) cos θP-AC – sin θP-AC]  
XC = Xbc + Xac  
YC = Ybc + Yac  
 
IC = {(XC) + (YC)  } /  
φ =      (YC ÷ IC)  
θL-C = (φ – 240º) 
Mengetauhi,  
│Iba│ = │Iab│,│Icb│ = │Ibc│dan│Iac│ = │Ica│, dan 
θP-BA = θP-AB, θP-CB = θP-BC and θP-AC = θP-CA, persamaan aljabar mungkin ditulis 
ulang untuk mengeluarkan istilah Iba, Icb, Iac, θP-BA, θP-CB dan θP-AC.  
 
Singkatnya untuk sirkuit delta tidak seimbang:  
IA = {(XA)  + (YA)2}½ …  
θL-A = (λ – 120º) …  
where,  
IA = arus di rangkaian  A 
 
 θL-A = lead (lag) of current IA with respect to line voltage Vca  
Xba = –Iab cos θP-AB  
Xca = –Ica(1/2) [(√3 ) sin θP-CA + cos θP-CA]  
XA = Xba + Xca  
Yba = –Iab sin θP-AB  
Yca = Ica (1/2) [(√3 ) cos θP-CA – sin θP-CA]  
YA = Yba + Yca  
λ = sin   (YA ÷ IA)  
jarak sah  θP-AB & θP-CA: ± 90º; valid range of θL-A: +120º to –60º 
 
 IB = {(XB)  + (YB)2}½ …  





IB = arus di rangkaian  B  
θL-B = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vab  
Xab = Iab cos θP-AB  
Xcb = –Ibc (1/2) [(√3 ) sin θP-BC – cos θP-BC]  
XB = Xab + Xcb  
Yab = Iab sin θP-AB  
Ycb = Ibc (1/2) [(√3 ) cos θP-BC + sin θP-BC]  
YB = Yab + Ycb  
Valid range of θP-AB & θP-CB: ± 90º; valid range of θL-B: +120º to –60º  
 
IC = {(XC)2 + (YC)2}½ …  
θL-C = (φ – 240º) …  
dimana,  
IC = arus di rangkaian C  
θL-C = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vab Vbc  
Xbc = Ibc (1/2) [(√3 ) sin θP-BC – cos θP-BC]  
Xac = Ica (1/2) [(√3 ) sin θP-CA + cos θP-CA]  
XC = Xbc + Xac  
Ybc = –Ibc (1/2) [(√3 ) cos θP-BC + sin θP-BC]  
Yac = –Ica (1/2) [(√3 ) cos θP-CA – sin θP-CA] 
 YA = Yba + Yca  
λ = sin–1 (YA ÷ IA)  
Valid range of θP-AB & θP-CA: ± 90º; valid range of θL-A: +120º to –60º 
 
θL-A = mendahului (meninggalkan) arus IA, berkenaan dengan saluran tegangan Vca 







Masalah: Berkenaan dengan Gambar 14 dan Gambar 31, anggaplah kondisi berikut 
ini untuk sirkuit delta tidak seimbang: 
Iab = 5 amper @ PF = 1.0 
Ibc = 10 amper @ PF = 0.9 ketinggalan 
Iac = 15 amper @ PF = 0.8 mendahului 
Temukan saluran arus pada konduktor A, B dan C. 
Penyelesaian: 
θP-AB = cos 
-1 1.0 = 0 
θP-BC = cos 
-1 0.9 = -25.84° 
θP-AB = cos 
-1 0.8= +36.86° 
Masing-masing arus juga dinyatakan dalam notasi polar (kutub/berlawanan). Arus 
terdepan/tertinggal Iab mengenai tegangan Vab. Tegangan Vab dianggap sejajar dengan absis 
positif. Oleh karena itu, notasi polar arus Iab adalah: 
Iab = 5/0° 
Arus terdepan/tertinggal Ibc berkenaan dengan tegangan Vbc adalah 240° CCW dari 
absis positif. Arus Ibc meninggalkan Vbc. Oleh karena itu ukuran sudut pada arus Ibc pada 
arah CCW dari absis positif adalah: 
240° - 25.84° = 214.16°. Notasi polar Ibc adalah: 
Ibc = 10/-214.16°  
 
Arus terdepan/tertinggal Ica berkenaan dengan tegangan Vca dimana 120° CCW dari 
absis positif. Arus Ica mendahului Vca. Oleh karena itu ukuran sudut pada arus Ica pada arah 
CCW dari absis positif adalah: 120° + 36.86° = 156.86°. Maka notasi polarnya adalah: 
Ibc = 10/156.86° 
Dari Persamaan 9-1 dan Persamaan 9-2,  
 
IA = {(XA)  + (YA)2}½  
θL-A = (λ – 120º )  
where,  
IA = arus di rangkaian A  
 
 
θL-A = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan  Vca  
Xba = –Iab cos θP-AB = – (5) cos 0 = –5  
Yba = –Iab sin θP-AB = Iba (0) = 0  
Xca = –Ica(1/2) [(√3 ) sin θP-CA + cos θP-CA]  
        = – (15) (1/2) [(√3 ) sin θP-CA + cos θP-CA]  
        = – (7.5) [(√3 )sin (36.86º) + cos (36.86º)]  
        = – (7.5) [(√3 ) (0.6) + (0.8)] = – (7.5) [1.039 + 0.8] = –13.794  
Yca = Ica (1/2) [(√3 ) cos θP-CA – sin θP-CA]  
Yca = (15) (1/2) [(√3 ) cos (36.86º) – sin (36.86º)]  
       = (7.5) [(√3 ) + (0.6)] = (7.5) [(1.385) – (0.6)] = 5.89  
XA = Xba + Xca = –5 + (–13.79) = –18.79  
YA = Yba + Yca = 0 + 5.89 = 5.89  
IA = {(XA)  + (YA) }½ = {(–18.79)2 + (5.89)2}½ = 19.69 amps  
λ = sin–1 (YA ÷ IA) = sin–1 [5.89 ÷ 19.69] =      .299 = 162.59º  
θL-A = (λ – 120º) = (162.59º – 120º) = 42.59º  
Pada notasi polar: IA = 19.69 ⁄ (120º + 42.59º) = 19.69 ⁄ 162.59º  
 
Dari persamaan 9-3 dan persamaan 9-4,  
IB = {(XB)  + {(YB) } /  
θL-B = tan–1 (YB ÷ XB)  
dimana,  
IB = arus di rangkaian B  
θL-B = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vab  
XB = Xab + Xcb  
YB = Yab + Ycb  
Xab = Iab cos θP-AB = (5) cos 0 = 5  
Yab = –Iab sin θP-AB = – (5) sin 0 = 0  
Xcb = –Ibc (1/2) [(√3 ) sin θP-BC – cos θP-BC]  
        = – (10) (1/2) [(√3 ) sin –25.84º – cos –25.84º] 
        = – (5) [(√3 ) (–0.4358) – (.9)] = – (5) [(–.754) – (.9)] = 8.27  
 
 
Ycb = Icb (1/2) [(√3 ) cos θP-BC + sin θP-BC]  
        = (10) (1/2) [(√3 )  cos –25.84º + sin –25.84º]  
        = (5) [(√3 ) (.9) + (–0.4358)] = 5.61  
XB = Xab + Xcb = 5 + 8.27 = 13.27  
YB = Yab + Ycb = 0 + 5.61 = 5.61  
IB = {(XB)  + (YB)2} /  = {(13.27)2 + (5.61)  } /   = 14.407 amps  
θL-B = sin–1 (YB ÷ IB) = sin–1 (5.61 ÷ 14.407) = 22.91º  
In polar notation: IB = 14.40 ⁄ 22.91º  
Dari persamaan  9-5 dan persamaan 9-6,  
IC = {(XC)  + (YC)  } /  
dimana,  
IC = arus di rangkaian C  
θL-C = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vbc  
Xbc = Ibc (1/2) [(√3 ) sin θP-BC – cos θP-BC]  
        = (10) (1/2) [(√3 ) sin –25.84º – cos –25.84º]  
        = (5) [((–0.435) – (0.9)] = –(5) (1.6549) = –8.27  
Ybc = –Ibc (1/2) [(√3 ) cos θP-BC + sin θP-BC]  
        = –(10) (1/2) [(√3 )  cos –25.84º + sin –25.84º]  
        = –(5)[( √3 )  (.9) – (.435)] = –(5) (1.123) = –5.61  
Xac  = Ica (1/2) [(√3 ) sin θP-CA + cos θP-CA]  
         = (15) (1/2) [(√3 ) sin 36.86º + cos 36.86º]  
         = (7.5) [ (√3 ) (.6) + (.8)] = (7.5) (1.83) = 13.79  
Yac = –Ica (1/2) [(√3 ) cos θP-CA – sin θP-CA]  
         = –(15) (1/2)[( √3 ) cos 36.86º – sin 36.86º]  
         = –(7.5)[( √3 ) (.8) – (0.6)] = –(7.5) (.786) = –5.89  
XC = Xbc + Xac = –8.27 + 13.79 = 5.52  
YC = Ybc + Yac = –5.61 + (–5.89) = –11.50  
IC = {(XC)  + (YC)  } /  = {(5.52)  + (–11.50)  } /  = 12.76 amps  
θL-C = (φ – 240º)  
 
 
IC berada di kuadran IV  
φ = sin–1 (YC ÷ IC) = sin–1 (–11.500 ÷ 12.756) = 295.64º  
θL-C = (φ – 240º) = 295.64º – 240º = 55.64º  
Pada notasi polar :  
IC = 12.756 ⁄ (240 +55.64º)  
= 12.756 ⁄ 295.64º 
(Dalam kotak: Nilai yang dihitung pada Contoh 11 pada ditunjukkan pada Gambar 2.8 
dimana fasor-fasor dan sudut-sudut yang dihubungkan digambar menurut skala. 
 




2.8.1    Rangkaian Tiga Fase Tidak Seimbang Delta (A) Hanya dengan Beban        
Hambatan 
Sirkuit delta tiga fase yang khas digambarkan pada Gambar 14. Dengan beban 
resistif seimbang, fasor delta yang menunjukkan arus akan digambarkan pada Gambar 17. 
Saluran arus untuk sirkuit seimbang akan ditentukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
18. Untuk sirkuit delta tidak seimbang dengan beban resistif, diagram fasor yang serupa 
dapat dibuat. Diagram fasor yang khas untuk sirkuit hambatan digambarkan pada Gambar 
36. Pada Gambar 36, dua fasor yang mewakili fase arus Ibc dan Ica ditunjukkan sama 




Gambar 2.9 : Fasor-fasor untuk Sirkuit Delta dengan Beban Resistif 
 
 
Gambar 3.0 : Fasor-fasor yang Menentukan IB pada Sirkuit Delta Resistif Tidak Seimbang 
 
Diagram fasor untuk menentukan saluran arus IB ditunjukkan pada Gambar 3.0. 
Karena merupakan prosedur dengan sirkuit delta, vektor IB ditentukan dengan menambah 
vektor Iab dan vektor negatif Ibc, yaitu Icb. Menurut aturan untuk menambahkan vektor, 
komponen “x” (atau absis) vektor IB ditentukan dengan menambah komponen “x” Iab dan 
Icb. Demikian juga, komponen “y” (atau ordinat) vektor IB ditentukan dengan menambah 
komponen “y” vektor Iab dan Icb. Karena Iab sejalan dengan acuan tegangan Vab, vektor 
untuk arus Iab tidak memiliki komponen “y”. Pada dasarnya, persamaan untuk sirkut delta 
dengan semua beban resistif menjadi hal yang istimewa dari Persamaan 9-1 sampai 9-6 
dimana θL-A = 0, θL-B = 0 & θL-C = 0. Dengan kondisi ini, Persamaan 9-1 sampai 9-6 




IA = {(XA)2 + (YA)2}½ …  
θL-A = (λ – 120º) …  
where,  
IA = arus di rangkaian A  
θL-A = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vab Vca  
XA = – Iab – (1/2) Ica  
YA = Ica (√3/2) 
λ = sin–1 (YA ÷ IA)  
 
IB = {(XB)  + (YB)  } /  …  
θL-B = sin–1 (YB ÷ IB) …  
where,  
IB = arus di rangkaian B  
θL-B = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vab 
XB = Iab + (1/2) Ibc  
YB = Ibc (√3/2) 
 
IC = {(XC)  + (YC) } /  …  
θL-C = (φ – 240º) …  
where,  
IC = arus di rangkaian C  
θL-C = mendahului ( meninggalkan )arus I  berkenaan dengan tegangan Vbc  
XC = (1/2) Ica – (1/2) Ibc  
YC = – Ibc (√3/2) – Ica (√3/2) 
φ = sin–1 (YC ÷ IC) 
 
Masalah: Berkenaan Gambar 14 (sirkuit delta), dengan adanya Iab adalah 5 amper, 
hambatan, dan Ibc dan Ica masing-masing adalah 10 amper, hambatan. Temukan saluran 





Acuan dibuat untuk Persamaan 10-1 sampai 10-6. 
 
 XA = – Iab – (1/2) Ica = –(5) – (1/2) (10) = – 10  
YA = Ica (√3/2)  = (10) (√3) = 5 √3= 8.66  
IA = {(XA)  + (YA)  } /  = {(– 10)  + (8.66)2} /  = 13.22 amps 
λ = sin–1 (YA ÷ IA) = sin–1 (8.66 ÷ 13.22) = sin–1 (.655)  
IA berada pada kuadran II  
λ = 139.08º  
θL-A = (λ – 120º ) = (139.08º – 120º) = 19.10º  
 
XB = Iab + (1/2) Ibc = 5 + (1/2) (10) = 10  
YB = Ibc (√3/2) = (10) (√3/2) = 5 √3 
IB = {(XB)  + (YB)  } /  = {(10)  + (5√3 )  } /  = 13.228 amps  
θL-B = sin–1 (YB ÷ IB) = sin–1 (5√3 ÷ 13.228) = sin–1 (.655)  
IB berada pada kuadaran I  
θL-B = 40.89º  
 
XC = (1/2) Ica – (1/2) Ibc = (1/2) (10) – (1/2) (10) = 0  
YC = – Ibc (√3/2) – Ica (√3/2) = – (10) (√3/2)  – (10)( √3/2)  
      = – (10) √3 = –17.32  
IC = {(XC)  + (YC)  } /   
     = {(0)  + (–10√3 )  } /  
     = (10) = 17.32 amps  
Φ  = sin–1 (YC ÷ IC)  
    = sin–1 (–17.32 ÷ 17.32)  
   = sin–1 (–1)  
IC berada pada ordinat negatif.  
φ = 270º  




2.9       Sirkuit Wye Tiga Fase Tidak Seimbang 
Sirkuit wye tiga fase yang khas digambarkan pada Gambar 15, dan fasor untuk 
beban wye tidak seimbang yang khas digambarkan pada Gambar 3.1. Untuk tujuan analisa, 
dianggap bahwa tidak adanya dua fase arus perlu nilai yang sama atau perlu pada sudut 
terdepan dan tertinggal yang sama pada masing-masing fase tegangan. Pada beban resistif 
θP = 0, yaitu fase arus sejalan dengan fase tegangan. Jika beban adalah kapasitif, θP > 0 (dan 
arus dikatakan “terdepan”). Jika beban adalah induktif θP < 0 (dan arus dikatakan 
“tertinggal”). Dengan beban tiga fase delta, misalkan. 
 
Gambar 3.1. Fasor  untuk sirkuit wye tidak seimbang 
IA = arus dalam konduktor A 
IB = arus dalam konduktor b 
IC = arus dalam konduktor C 
ID = arus dalam konduktor D 
θL-A = sudut timbal / lag vektor IA berkenaan dengan voltase Vca 
θL-B = sudut timbal / lag vektor IB berkenaan dengan tegangan Vab 
θL-C = sudut timbal / lag vektor IB berkenaan dengan tegangan Vbc 
 
 Perhatikan bahwa dalam kasus rangkaian wye yang tidak seimbang, arus pada 
konduktor netral (Konduktor D) sangat penting dan ukuran konduktor netral juga penting. 
Konduktor D harus berukuran untuk membawa kombinasi arus terbesar yang mungkin 
dihasilkan dari kombinasi arus pada Konduktor A, B dan C. Dapat ditunjukkan bahwa arus 
terbesar yang mungkin ada dalam Konduktor D adalah dua kali arus maksimum pada 
 
 
konduktor A, B atau C.] Dibandingkan dengan rangkaian delta, menentukan arus garis 
dalam rangkaian wye adalah proses yang sederhana karena arus fasa sama besarnya dengan 
arus garis. Selanjutnya, voltase fase tegangan garis depan sebesar 30º. Akibatnya, arus fase 
tegangan garis depan dengan 30º plus atau minus masing-masing sudut timah / lag. Lebih 
spesifik, 
θP-DA = θL-A – 30º  
θP-DB = θL-B – 30º  
θP-DC = θL-C – 30º 
 
Contoh 13 
Soal: Asumsikan parameter rangkaian wye serupa dengan yang dipilih pada Contoh 
12. (Contoh 12 untuk rangkaian delta). Dengan mengacu pada Gambar.15 dan Gambar 3.1, 
juga mengasumsikan kondisi berikut untuk sirkuit wye yang tidak seimbang: 
Idb = 5 amp @ PF = 1.0 
Idc = 10 amp @ PF = 0,9 tertinggal 
Ida = 15 amp @ PF = 0.8 leading 
Temukan arus garis pada konduktor A, B dan C. 
Idb = 5 amp @ PF = 1.0 
Idc = 10 amp @ PF = 0,9 tertinggal 
Ida = 15 amp @ PF = 0.8 leading 
Temukan arus garis pada konduktor A, B dan C. 
solusi: 
 
Arus fasa adalah arus garis dan diulang karena besarnya arus fasa sama dengan arus 
garis. 
Ida = IA = 15 amps 
Idb = IB = 5 amp 
Idc = IC = 10 amps 
θP-DA = cos    0.8 = 36.86º (leading), 
θP-DB = cos     1.0 = 0 
θP-DC = cos     0,9 = -25,84 º (tertinggal) 
 
 
Dari Persamaan 12-1, 
θP = θL - 30º 
θL-A = θP-DA + 30º = 36.86º + 30º = + 66.86º 
θL-B = θP-DB + 30º = 0º + 30º = + 30º 
θL-C = θP-DC + 30º = -25.84º + 30º = + 4,16º 
Perhitungan dari kedua Contoh 12 dan Contoh 13 menunjukkan bahwa, dengan 






























3.1.      Sistem Jaringan Distribusi di PT. PLN Ende Flores Bagian Barat 
Analisa pada skripsi ini mengambil data dari PT.PLN (persero) Ende, Flores bagian 
barat. Sistem distribusi Ende ini  merupakan jaringan sistem distribusi 20 kV. 
Untuk menganalisa aliran daya terlebih dahulu ditetapkan single line diagram sesuai 
dengan gambar 3.2 kemudian di analisa dengan menggunakan software ETAP Power 




Gambar 3.2 Single Line Sistem 20 KV Ende 
 
3.2       Tempat Penelitian 
Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data yaitu di 





3.2.1    Data Beban, Panjang Saluran Dan Jumlah Trafo Penulang Kota Ende 




3.2.2   Metode Newton Repson 
Metode newton Repson merupakan salah satu  metoe terbuka  untuk menentukan   
solusi akar  dari  persamaan  non linear  dengan prinsip  utama sebagai berikut : 
 1. Metode ini melakukan  pendekatan  terhadap  kurva  f(x) dengan  garis  
singgun (gradien )pada  suatu  titik  nilai awal  
 2. Nilai taksiran selanjutnya  adalah  titik  poton  antra  garis  singgun (gardien)  
kurva  dengan sumbu x 
Proses yang dilakukan adalah membandingkan antara daya yang ditempatkan   berdasarkan 
data (   ,     dan   ,      ) dengan daya hasil perhitungan  
(   ,     dan   ,      ) selisih daya yang ditetapkan dan diperhitungkan (∆   dan ∆   ) 
dihitung dengan persamaan : 
∆   =   ,       -    ,     
∆    =   ,      -   ,     
Selisih daya dihitung untunk menghitung nilai perubahan parameter tegangan bus yaitu, 
∆|  | dan ∆| | yaitu dengan menggunakan elemen jacobian,sehingga koreksi terhadap nilai 
parameter tegangan yang telah ditetapkan nilai awal sebelumnya. Elemen jacobian sendiri 
 
 
merupakan turunan persial P dan Q terhadap masing- masing variable pada persamaan yang 

























































































































Perubahan nilai tegangan bus dijumlahkan dengan nilai tegangan bus sebelumnya, 
yang kemudian nilai tegangan bus terbaru ini dugunakan untuk menhitung   ,     dan 
  ,     . Proses initerus berulang, hal inilah yang disebut iterasi hingga mencapai kondisi 
dimana nilai perubahan daya ∆  dan ∆  Konvergen mencapai suatu nilai minimum yang 
telah ditentukan ( berkisar 0,001 hingga 0,0001 pu ). 
 
3.3      Pengenalan ETAP ( Electrical Transient Analisys Program) 
           ETAP Power Station adalah software untuk power sistem yang bekerja berdasarkan 
perencanaan, setiap plant harus menyediakan modelling peralatan dan alat-alat pendukung 
yang berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan. Perangkat ini dapat bekerja dalam 
keadaan offline yaitu untuk simulasi tenaga listrik dan online untuk pengelolaan data real 
time. Analisa yang dapat dilakukan antara lain : 
- Analisa Aliran Daya (load flow analisys) 
- Analisa hubung singkat (short sircuit) 
- Motor Starting 
- Arc Flash Analisys 
- Harmonic Power System 
- Analisa Kestabilan Transient 
Data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan LoadFlow adalah sebagai berikut: 
- Data Bus (nominal kV, %V dan sudut tegangan) 
 
 
 - Data Branch (transformator, jaringan transmisi, kabel dan impedansi) 
 - Data Generator 
 - Data beban 
 
Dari perhitungan Load Flow maka akan menghasilkan : 
- Power Flow dan Power Factor 




- Voltage drops 
-Konsumsi daya beban 
ETAP Power Station dapat digunakan untuk menggambar single line diagram secara 
langsung. Single line diagram ETAP terdiri dari sejumlah komponen yang membantu kita 
dalam merangkai rangkaian kompleks dan banyak sebagai contoh, setiap unsur komponen 
dapat berdiri sendiri, ukuran dan symbol yang ditampilkan menggunakan standar ANSI dan 
IEC. 
 






3.4.      Simulasi Jaringan Distribusi Menggunakan ETAP  
 
Untuk mendapatkan nilai dari fakto daya dan tegangan di PLN Ende, terlebih 




Gambar 3.4 Single Line Sistem 20 kV Ende menggunakan ETAP 
 
3.5.      Memasukkan Input Data Pada Gambar Single-Line  
3.5.1.   Memasukkan Input Data generator 
Pada skripsi ini menggunakan komponen generator pada ETAP sebagai komponen 
sumber tenaga untuk mensuplai jaringan secara keseluruhan. Cara memasukkan datanya 




Gambar 3.5. Input Data Generator 
Cara memasukkan data generator seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 adalah 
klik dua kali pada komponen generator, pada 'Info' pilih 'Swing' kemudian pilih 'Rating' dan 
yang diinputkan adalah data tegangan sumber, Setelah selesai menginputkan nilai data yang 
dibutuhkan pada komponen generator, klik 'Ok'. 
3.5.2.   Memasukkan Input Data Trafo 
Data yang digunakan adalah Kapasitas Trafo (kVA) dan pada G.I. Ende. trafo yang 
digunakan adalah ini salah satu trafo dengan kapasitas 400 KVA dengan tegangan sisi 
primer 20 kV dan sisi sekunder 0,38 kV.Cara memasukkan datanya adalah seperti terlihat 
pada tampilan Command Windows 2 Winding Transformator pada Gambar 3.6. 
 
Gambar 3.6. Input Data Trafo 
 
 
Untuk memasukkaan data trafo pada Command Windows seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 3.5, klik dua kali pada komponen trafo kemudian pilih 'Rating' lalu isi nilai 
data tegangan sisi primer dan sekunder, daya,  dan klik pada ' Typical X/R' dan 'Typical Z 
& X/R' untuk memasukkan nilai impedansi trafo. Setelah selesai menginputkan nilai data 
yang dibutuhkan pada komponen trafo, klik 'Ok' 
 
3.5.3.   Memasukkan Input Data Saluran  
 
Pada simulai ETAP, komponen yang digunakan sebagai saluran pada jaringan 
adalah komponen cable. Cara memasukkan datanya adalah seperti terlihat pada tampilan 
Command Windows Cable pada Gambar 3.7 
 
 
Gambar 3.7. Input Data Saluran 
 
Cara memasukkan data ke komponen Cable  pada Command Windows seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.7 adalah klik dua kali pada komponen cable, pada Menu 'Info' 
masukkan nilai panjang kabel dalam satuan meter, tentukan jumlah konduktor dalam satu 
lilitan kabel tersebut, kemudian pilih 'Library' untuk menentukan luas penampang kabel. 
Setelah selesai memasukkan data pada menu 'Info', selanjutnya pilih menu 'Impedance'. 
Pada menu 'Impedance', data resistansi dan impedansi kabel secara otomatis akan terisi 
berdasarkan setting pada menu 'Info' seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah nilai 
resistansi dan impedansi kabel muncul,selanjutnya adalah menetukan nilai-nilai tersebut 
 
 
untuk diatur ke dalam perbandingan  nilai per satuan jarak. Setelah selesai menginputkan 
nilai data yang dibutuhkan pada komponen Cable , klik 'Ok'. 
3.5.4.   Memasukkan Input Data Beban 
Pada simulasi ini, komponen yang digunakan sebagai komponen beban adalah 
komponen Lumped Load pada ETAP. Cara memasukkan datanya adalah seperti terlihat 
pada tampilan Command Windows Lumped Load pada Gambar 3.8 
 
 
Gambar 3.8. Input Data Beban 
 
 Untuk memasukkan data beban pada Command Windows Lumped Load deperti 
ditunjukkan pada Gambar 3.8, caranya adalah klik dua kali pada komponen Lumped Load, 
pilih menu 'Loading' kemudian masukkan nilai kapasitas trafo dalam bentuk daya semu atau 









3.6.      Flowchart Hasil Simulasi Menggunakan Software ETAP 12.6.0 









BAB IV  
  ANALISA DAN HASIL 
 
4.1       Analisa Ketidakseimbangan Beban Sebelum Disetting 
4.1.1    Analisa Beban Dan Rugi-rugi (Losses) Trafo Sebelum Disetting 
 
 




















Gambar 4.2  Penyulang Arubara Sebelum Disetting 




%  Drop in Buried
ID Phase MW Mvar MW Mvar kW kvar From To in Vmag Winding
Cable3 A 0.505 0.091 -0.504 -0.09 1.3 0.5 100 99.7 0.26 0
B 0.49 0.097 -0.489 -0.096 1.2 0.4 100 99.7 0.26 0
C 0.492 0.08 -0.491 -0.08 1.2 0.4 100 99.7 0.25 0
T4 A 0.032 0.006 -0.031 -0.008 1.1 -2 99.7 95.6 4.17 0
B 0.039 0.006 -0.035 -0.001 4.7 4.9 99.7 96 3.23 0
C 0.035 0.012 -0.038 -0.007 -2.5 5.2 99.7 95 4.71 0
T5 A 0.036 0.011 -0.035 -0.007 1 3.9 99.5 97.1 2.38 0
B 0.032 0.012 -0.033 -0.011 -1.4 1.1 99.5 96.7 2.78 0
C 0.033 0.008 -0.031 -0.008 2.1 0.2 99.5 97.2 2.34 0
T6 A 0.06 0.014 -0.057 -0.004 2.6 9.2 99.3 96.8 2.45 0
B 0.05 0.016 -0.055 -0.014 -4.3 2.2 99.3 95.9 3.35 0
C 0.053 0.007 -0.048 -0.008 4.9 -1.2 99.3 96.8 2.46 0
T7 A 0.013 0.002 -0.013 -0.004 -0.1 -1.7 99.1 97.3 1.79 0
B 0.017 0.001 -0.015 0 2.3 1.5 99.1 97.9 1.25 0
C 0.016 0.005 -0.017 -0.003 -1.5 2.1 99.1 97.1 1.97 0
T8 A 0.039 0.013 -0.041 -0.007 -1.7 6.7 98.9 96.3 2.58 0
B 0.032 0.009 -0.033 -0.011 -1.8 -2.4 98.9 96 2.89 0
C 0.039 0.005 -0.034 -0.003 5.4 1.7 98.9 97.1 1.81 0
CKT / Branch From-To Bus Flow To-From Bus Flow Losses % Bus Voltage
 
 




Dari tabel  4.2.A. hasil analisa ketidakseimbang beban sebelum melakukan setingan 
pada penyulang Arubara rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 46.8 
kW dan  daya reaktif sebesar 89.9 kvar. Rugi  tegangan untuk Trafo 4 fasa R = 4.17 , 
S=3.23 dan T=4.71,  Trafo 5 fasa R= 2.38, S=2.78 dan T=2.34, Trafo 6 fasa R = 2.45 , 
S=3.35 dan T=2.46, Trafo 7 fasa R = 1.79 , S=1.24 dan T=1.97, dan Trafo 8 fasa R = 2.58 , 









ID kV Rated 
Amp
Phase MW Mvar MVA % PF Amp
Bus1 20 A 0.505 0.091 0.513 98.4 44.5
B 0.49 0.097 0.5 98.1 43.3
C 0.492 0.08 0.499 98.7 43.2
Bus9 20 A 0.504 0.09 0.512 98.4 44.5
B 0.489 0.096 0.498 98.1 43.3
C 0.491 0.08 0.496 98.7 43.2
Bus10 0.38 A 0.031 0.008 0.032 96.9 152.1
B 0.035 0.001 0.035 99.9 164.1
C 0.038 0.007 0.039 98.2 185.1
Bus11 20 A 0.471 0.084 0.478 98.5 41.6
B 0.448 0.09 0.457 98 39.8
C 0.455 0.067 0.459 98.9 40
Bus12 0.38 A 0.035 0.007 0.035 97.9 166
B 0.033 0.011 0.035 95.2 165.3
C 0.031 0.008 0.032 96.7 150.9
Bus13 20 A 0.434 0.072 0.44 98.6 38.4
B 0.415 0.078 0.423 98.3 36.9
C 0.421 0.058 0.425 99 37
Bus14 0.38 A 0.057 0.004 0.058 99.7 270.8
B 0.055 0.014 0.057 96.9 268.7
C 0.048 0.008 0.049 98.7 229.8
Bus15 20 A 0.374 0.058 0.378 98.8 33.1
B 0.364 0.061 0.369 98.6 32.3




4.3.      Analisa Ketidakseimbangan Beban  Pada  Penyulang Kota Sebelum diseting 
4.3.1.   Data Anailsa Beban Penyulang Kota Sebelum Disetting  
 
 
Gambar 4.2  Penyulang Kota Sebelum Disetting 
 
Tabel 4.3.A Data Bus hasil analisa ketidaksemibang beban sebelum diseting 
 
ID kV Rated 
Amp
Phase MW Mvar MVA % PF Amp
Bus1 20 A 0.638 0.075 0.643 99.3 55.6
B 0.669 0.071 0.672 99.4 58.2
C 0.657 0.099 0.665 98.9 57.5
Bus58 20 A 0.636 0.074 0.64 99.3 55.6
B 0.667 0.07 0.67 99.5 58.2
C 0.665 0.099 0.662 98.9 57.5
Bus59 0.38 A 0.039 0.007 0.04 98.7 187.6
B 0.046 0.009 0.047 97.9 219.8
C 0.039 0.014 0.042 94.5 197.2
Bus60 20 A 0.086 0.013 0.087 98.9 7.6
B 0.091 0.028 0.096 95.7 8.3
C 0.076 0.025 0.08 95 7
Bus61 0.38 A 0.038 0.006 0.039 98.9 180.8
B 0.045 0.008 0.046 98.5 216.3
C 0.039 0.013 0.041 94.8 195.9
Bus62 20 A 0.043 0.006 0.043 99.1 3.8
B 0.047 0.013 0.049 96.4 4.2
C 0.039 0.013 0.041 95 3.6
Bus63 0.38 A 0.038 0.006 0.039 98.8 181.5
B 0.046 0.005 0.046 99.4 217.5
C 0.042 0.012 0.044 95.9 207.5
Bus64 20 A 0.504 0.053 0.507 99.5 44.2
B 0.529 0.025 0.53 99.9 46.2








Dari tabel  4.3.B. hasil analisa ketidakseimbang beban sebelum melakukan setingan 
pada penyulang kota rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 75.2 
kW dan  daya reaktif sebesar 116.3 kvar. Rugi  tegangan untuk Trafo 28 fasa R =  2.52, 
S=3.17 dan T=3.42,  Trafo 29 fasa R= 2.36, S=2.94 dan T=3.36, Trafo 30 fasa R = 2.4 , 
S=2.66 dan T=3.4, Trafo 31 fasa R = 0.55 , S=0.41  dan T=0.78, dan Trafo 32 fasa R = 3.37 











%  Drop in Buried
ID Phase MW Mvar MW Mvar kW kvar From To in Vmag Winding
Cable28 A 0.638 0.075 -0.636 -0.074 2 0.7 100 99.7 0.33 0
B 0.669 0.071 -0.667 -0.07 2.2 0.8 100 99.7 0.34 0
C 0.657 0.099 -0.655 -0.099 2.2 0.8 100 99.7 0.34 0
T28 A 0.044 0.009 -0.039 0.007 5 2.3 99.7 97.2 2.52 0
B 0.044 0.016 -0.046 -0.009 -1.2 6.7 99.7 96.5 3.17 0
C 0.038 0.012 -0.039 -0.007 -1.3 -1.2 99.7 96.2 3.42 0
T29 A 0.043 -0.007 -0.038 0.006 5.2 1.5 99.6 97.3 2.36 0
B 0.044 0.015 -0.045 0.008 -0.7 7.2 99.6 96.7 2.94 0
C 0.037 0.012 -0.039 -0.013 -2 -1.1 99.6 96.3 3.36 0
T30 A 0.043 0.006 -0.038 0.006 4.7 -0.1 99.6 97.2 2.4 0
B 0.047 0.013 -0.046 0.005 0.9 7.6 99.6 96.9 2.66 0
C 0.039 0.013 -0.042 -0.012 -3.1 0.4 99.6 96.2 3.4 0
T31 A 0.019 -0.001 -0.018 -0.001 1.3 -1.6 99.4 98.9 0.55 0
B 0.023 0.001 -0.022 0.002 1.6 2.8 99.4 99 0.41 0
C 0.02 0.003 -0.022 -0.002 -2.3 1 99.4 98.6 0.78 0
T32 A 0.028 0.007 -0.028 -0.007 0.3 -0.3 99.2 95.4 3.37 0
B 0.031 0.006 -0.029 -0.004 2.8 2.5 99.1 96 2.1 0
C 0.03 0.01 -0.031 0.006 -0.7 3.7 99.1 95.3 2.83 0
CKT / Branch From-To Bus Flow To-From Bus Flow Losses % Bus Voltage
 
 
4.4.  Analisa Ketidakseimbangan Beban Penyulang Arubara, Penyulang Kota Dan 
Rugi – rugi (Losses) aliran Daya Sebelum Setingan belum mencapai Standar 
Internasioanal  95 – 100,5 pu. 
 
 
Gambar 4.3 analisa ketidakseimbangan beban pada penyulang Arubara dan Kota 
 
Tabel 4.4.A.  Data Hasil Simulasi Load Flow sebelum di seting untuk standar pemakaian  
 
 
Dari Tabel 4.4.A. hasil load flow untuk yang belum mencapai standar internasional 0.95-
100.5 Pu yaitu pada bus 95 = 94.78 v. bus 100= 94.96 v. 101 = 94.4 v. bus 102 = 94.24 v. 
bus 112 = 93.98 v dan bus 113 = 94.25 v.  
 
 
4.5 Analisa Ketidakseimbangan Beban Pada Penyulang Arubara  Sesudah    
Diseting  
4.5.1  Analisa Ketidakseimbangan Beban Dan Rugi (Losses) Trafo Dan Saluran 
Sesudah Diseting. 
 
Gambar 4.4  Penyulang Arubara sesudah Disetting 
Tabel 4.5.A Data Bus hasil analisa ketidaksemibang beban sesudah diseting. 
 
ID kV Rated 
Amp
Phase MW Mvar MVA % PF Amp
Bus1 20 A 0.498 0.073 0.503 99 43.6
B 0.498 0.073 0.503 99 43.6
C 0.498 0.073 0.503 99 43.6
Bus9 20 A 0.496 0.072 0.502 99 43.6
B 0.496 0.072 0.502 99 43.6
C 0.496 0.072 0.502 99 43.6
Bus10 0.38 A 0.035 0.005 0.035 98.9 165.8
B 0.035 0.005 0.035 98.9 165.8
C 0.035 0.005 0.035 98.9 165.8
Bus11 20 A 0.46 0.064 0.464 99 40.4
B 0.46 0.064 0.464 99 40.4
C 0.46 0.064 0.464 99 40.4
Bus12 0.38 A 0.034 0.006 0.034 98.4 160.6
B 0.034 0.006 0.034 98.4 160.6
C 0.034 0.006 0.034 98.4 160.6
Bus13 20 A 0.425 0.056 0.428 99.1 37.4
B 0.425 0.056 0.428 99.1 37.4
C 0.425 0.056 0.428 99.1 37.4
Bus14 0.38 A 0.053 0.009 0.054 98.7 225.4
B 0.053 0.009 0.054 98.7 225.4
C 0.053 0.009 0.054 98.7 225.4
Bus15 20 A 0.369 0.044 0.372 99.3 32.5
B 0.369 0.044 0.372 99.3 32.5




Tabel Analisa beban tidak seimbang pada penyulang Arubara sesudah diseting nilai 
power factor dan nilai tiap fasa sudah seimbang. Pf bus 1=99, bus 2=99, bus 9 =98.9, bus 
10 = 98.9, bus 11 = 99, Bus 12 = 98.4, bus 13 = 99.1, bus 14 = 98.7, bus 15 = 99.3. 
 





Dari tabel  4.5.B. hasil analisa ketidakseimbang beban sesudah melakukan setingan 
pada penyulang Arubara rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 45.5 
kW dan  daya reaktif sebesar 86.5 kvar. Rugi  tegangan untuk Trafo 4 fasa R,S,T = 3.42, 










%  Drop in Buried
ID Phase MW Mvar MW Mvar kW kvar From To in Vmag Winding
Cable3 A 0.498 0.073 -0.496 -0.072 1.2 0.4 100 99.7 0.26 0
B 0.498 0.073 -0.496 -0.072 1.2 0.4 100 99.7 0.26 0
C 0.498 0.073 -0.496 -0.072 1.2 0.4 100 99.7 0.26 0
T4 A 0.036 0.008 -0.035 0.005 0.9 2.3 99.7 96.3 3.42 0
B 0.036 0.008 -0.035 0.005 0.9 2.3 99.7 96.3 3.42 0
C 0.036 0.008 -0.035 0.005 0.9 2.3 99.7 96.3 3.42 0
T5 A 0.034 0.008 -0.034 0.006 0.6 1.8 99.5 97.3 2.2 0
B 0.034 0.008 -0.034 0.006 0.6 1.8 99.5 97.3 2.2 0
C 0.034 0.008 -0.034 0.006 0.6 1.8 99.5 97.3 2.2 0
T6 A 0.054 0.012 -0.053 -0.009 1.1 3.3 99.3 96.6 2.74 0
B 0.054 0.012 -0.053 -0.009 1.1 3.3 99.3 96.6 2.74 0
C 0.054 0.012 -0.053 -0.009 1.1 3.3 99.3 96.6 2.74 0
T7 A 0.016 0.001 -0.015 0 0.2 0.6 99.1 97.7 1.35 0
B 0.016 0.001 -0.015 0 0.2 0.6 99.1 97.7 1.35 0
C 0.016 0.001 -0.015 0 0.2 0.6 99.1 97.7 1.35 0
T8 A 0.037 0.008 -0.036 -0.006 0.6 2 98 96.6 2.34 0
B 0.037 0.008 -0.036 -0.006 0.6 2 98 96.6 2.34 0
C 0.037 0.008 -0.036 -0.006 0.6 2 98 96.6 2.34 0
CKT / Branch From-To Bus Flow To-From Bus Flow Losses % Bus Voltage
 
 
4.6.      Analisa Ketidakseimbangan Beban Pada Penyulang Kota  Sesudah Diseting 




Gambar 4.5  Penyulang Kota sesudah Disetting 
Tabel 4.6.A. Data Bus hasil analisa ketidaksemibang beban sesudah diseting. 
 
ID kV Rated 
Amp
Phase MW Mvar MVA % PF Amp
Bus1 20 A 0.635 0.054 0.637 99.6 55.2
B 0.635 0.054 0.637 99.6 55.2
C 0.635 0.054 0.637 99.6 55.2
Bus58 20 A 0.633 0.054 0.635 99.6 55.2
B 0.633 0.054 0.635 99.6 55.2
C 0.633 0.054 0.635 99.6 55.2
Bus59 0.38 A 0.042 0.007 0.043 98.5 199.8
B 0.042 0.007 0.043 98.5 199.8
C 0.042 0.007 0.043 98.5 199.8
Bus60 20 A 0.086 0.016 0.087 98.3 7.6
B 0.086 0.016 0.087 98.3 7.6
C 0.086 0.016 0.087 98.3 7.6
Bus61 0.38 A 0.041 0.006 0.042 98.8 196.6
B 0.041 0.006 0.042 98.8 196.6
C 0.041 0.006 0.042 98.8 196.6
Bus62 20 A 0.044 0.007 0.044 98.8 3.8
B 0.044 0.007 0.044 98.8 3.8
C 0.044 0.007 0.044 98.8 3.8
Bus63 0.38 A 0.043 0.004 0.043 99.5 201.4
B 0.043 0.004 0.043 99.5 201.4
C 0.043 0.004 0.043 99.5 201.4
Bus64 20 A 0.503 0.027 0.504 99.9 43.9
B 0.503 0.027 0.504 99.9 43.9




Tabel Analisa beban tidak seimbang pada penyulang Kota sesudah diseting nilai 
power factor dan nilai tiap fasa sudah seimbang. Pf bus 1=99.6, bus 58=99.6, bus 59 =98.5, 
bus 60 = 98.3, bus 61 = 98.8, Bus 62 = 98.8, bus 63 = 99.5, bus 64 = 99.9 
 
Tabel 4.6.B data hasil simulasi rugi trafo dan saluran penyulang kota sesudah diseting 
 
 
Dari tabel  4.6.B. hasil analisa ketidakseimbang beban sesudah melakukan setingan 
pada penyulang kota rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 69.4 
kW dan  daya reaktif sebesar 110.2 kvar. Rugi  tegangan untuk Trafo 28 fasa R,S,T = 2.74. 










%  Drop in Buried
ID Phase MW Mvar MW Mvar kW kvar From To in Vmag Winding
Cable28 A 0.635 0.054 -0.633 -0.054 2 0.7 100 99.7 0.32 0
B 0.635 0.054 -0.633 -0.054 2 0.7 100 99.7 0.32 0
C 0.635 0.054 -0.633 -0.054 2 0.7 100 99.7 0.32 0
T28 A 0.043 0.01 -0.042 -0.007 0.8 2.6 99.7 96.9 2.74 0
B 0.043 0.01 -0.042 -0.007 0.8 2.6 99.7 96.9 2.74 0
C 0.043 0.01 -0.042 -0.007 0.8 2.6 99.7 96.9 2.74 0
T29 A 0.042 0.009 -0.041 -0.006 0.8 2.5 99.6 97 2.6 0
B 0.042 0.009 -0.041 -0.006 0.8 2.5 99.6 97 2.6 0
C 0.042 0.009 -0.041 -0.006 0.8 2.5 99.6 97 2.6 0
T30 A 0.044 0.007 -0.043 -0.004 0.8 2.6 99.6 97.2 2.39 0
B 0.044 0.007 -0.043 -0.004 0.8 2.6 99.6 97.2 2.39 0
C 0.044 0.007 -0.043 -0.004 0.8 2.6 99.6 97.2 2.39 0
T31 A 0.021 0.001 -0.021 -0.001 0.2 0.7 99.4 98.8 0.59 0
B 0.021 0.001 -0.021 -0.001 0.2 0.7 99.4 98.8 0.59 0
C 0.021 0.001 -0.021 -0.001 0.2 0.7 99.4 98.8 0.59 0
T32 A 0.03 0.007 -0.029 -0.005 0.8 2 99.2 95.7 3.46 0
B 0.03 0.007 -0.029 -0.005 0.8 2 99.2 95.7 3.46 0
C 0.03 0.007 -0.029 -0.005 0.8 2 99.2 95.7 3.46 0
CKT / Branch From-To Bus Flow To-From Bus Flow Losses % Bus Voltage
 
 
4.7     Analisa Ketidakseimbangan Beban Penyulang Arubara, Penyulang Kota Dan 
Rugi – rugi (Losses) aliran Daya Sesudah Setingan belum mencapai Standar 
Internasioanal  95 – 100,5 pu. 
 
Gambar 4.6 analisa ketidakseimbangan beban pada penyulang Arubara dan Kota 
 
Tabel 4.7.A.  Data Hasil Simulasi Load Flow sesudah di seting sudah mencapai standar 




Dari Tabel 4.7.A. hasil load flow setelah disetting telah mencapai standar internasional 




4.8 Rugi–rugi(Losses) aliran Daya Penyulang Arubara,Penyulang Kota Dan 
Sebelum dan Sesudah Setingan  
 
Tabel 4.8.A. Rugi–rugi(Losses) aliran Daya Penyulang Arubara,Penyulang Kota Sebelum 




Dari Tabel 4.8.A. Rugi – rugi (Losses) aliran daya penyulang Kota sebelum seting 
rugi-rugi daya aktif sebesar 75.2 kw dan daya reaktif 116.3 kvar, setelah seting rugi-
rugi(losses) daya aktif sebesar 69.4 kw dan daya reaktif 110.2 kvar. Untuk penyulang 
Arubara sebelum melakukan seting rugi-rugi(losses) daya aktif sebesar 46.8.2 kw dan daya 
reaktif sebesar 89.9 kvar, setelah seting rugi-rugi(Losses) daya aktif sebesar 45.5 kw dan 






































Dari hasil analisa ketidakseimbangan beban dan beban seimbang yang di lakukan 
pada trafo distribusi penyulang Arubara dan Penyulang Kota, PLN Ende,Flores,Nusa 
Tenggara Timur sebagai berikut : 
 
1. Dari hasil analisa ketidakseimbangan beban sebelum melakukan setingan pada   
beban Penyulang Kota rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif 
sebesar 75.2 Kw dan daya reaktif sebesar 116.3 Kvar. Dari hasil analisa 
ketidakseimbangan sesudah melakukan setingan pada Penyulang Kota Rugi-rugi 
daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 69.4 kw dan daya reaktif 
sebesar 110.2 Kvar.  
2. Dari hasil analisa ketidakseimbangan beban sebelum melakukan setingan pada 
beban Penyulang Arubara rugi-rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif 
sebesar 46.8 Kw dan daya reaktif sebesar 89,9 Kvar. Dari hasil analisa 
ketidakseimbangan sesudah melakukan setingan pada Penyulang Arubara. Rugi-
rugi daya pada saluran dan trafo untuk daya aktif sebesar 45.5 kw dan daya reaktif 
sebesar 86.5 Kvar.  
 
5.2.      SARAN  
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